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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание медико-санитарной части

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ

ТРАНСГАЗ УФА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального

предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020202861821                   ИНН: 0276053659 
Место нахождения объекта защиты:

450054, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 59
        Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.2006
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной

опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№
п/п

Наименование раздела

1. Характеристика объекта защиты
Наименование параметра Значение параметра

1.1.  Степень огнестойкости II
1.2.  Класс конструктивной пожарной опасности C0
1.3.  Класс функциональной пожарной опасности Ф3.4 Поликлиники и

амбулатории
1.4.  Высота здания, м 17
1.5.  Площадь этажа в пределах пожарного отсека

здания, кв. м
919

1.6.  Объем здания, куб. м 15707
1.7.  Количество этажей 4
1.8. Категория наружных установок по пожарной Не имеет
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опасности, категория зданий, сооружений по
пожарной и взрывопожарной опасности
(указывается для зданий производственного или
складского назначения)

1.9.  Перечень и тип систем противопожарной защиты
(системы противодымной защиты, пожарной
сигнализации, пожаротушения, оповещения и
управления эвакуацией, внутренний и наружный
противопожарные водопроводы)

Помещения оборудованы
автоматической установкой

пожарной сигнализации
неадресного типа. СОУЭ – 3

типа; Сигналы пожарной
автоматики выводятся на АРМ

«Орион». НПВ кольцевой
(диаметр 225 мм) ПГ – 5 шт.,
ВПВ тупиковый (диаметр 100

мм) ПК - 7 шт. Система
дымоудаления (ВД1).

Количество огнетушителей - 11
шт.

2.   Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе
перечень и тип систем противопожарной защиты) 

Расчет обеспечения требуемого уровня безопасности для административного здания по
адресу г. Уфа ул. Зорге, 59 дал возможность проверить качество обеспечения

безопасной эвакуации людей запроектированными объемно-планировочными и
конструктивными решениями рассматриваемого здания, и подтвердил, что по

состоянию на 25.12.2015 г. условие безопасности людей для здания выполняется.
Пожарный риск составил: Qв=0,04373 × 10-6 В соответствии с ст. 79 Федерального

закона № 123 индивидуальные пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не
должен превышать значение одной миллионной в год. В ходе выполнения работ был

получен результат расчета пожарного риска, не превышающий нормативного значения.
Данные расчета пожарных рисков будут легитимны при условии содержания

администрацией объекта в исправном состоянии технических средств
противопожарной защиты, АПС, СОУЭ. Необходимо заключить договор на

обслуживание АПС, СОУЭ. Проводить регламентные работы согласно утвержденных
графиков. Оборудовать здание аварийным эвакуационным освещением, с

резервированным питанием. Разработать планы эвакуации при пожаре. Приказом
запретить размещение на путях эвакуации мебели и других предметов. Запретить
использование самодельных электроудлинителей для питания приборов. Силовое
электропитание и освещения содержать согласно требований ПУЭ. Восстановить
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уплотнения в притворах дверей и смонтировать приспособления для самозакрывания
дверей. Доступ к средствам первичного пожаротушения всегда содержать свободным.

Запретить размещение в пространстве под лестничными клетками, кладовых
помещений, для хранения инвентаря. Средства первичного пожаротушения держать в
исправном состоянии. Помещения кладовых и складов отделить от общих лестничных

клеток. Предусмотреть свободное открывание эвакуационных дверей. Обучить
персонал по программе ПТМ. Участки, где дверные проемы не соответствуют по

высоте, необходимо обозначить светонакопительной пленкой и информационными
табличками. Все изменения в объемно планировочных решениях согласовать с

организацией проводившей расчеты пожарных рисков. Вывесить во всех служебных
кабинетах таблички с номерами телефонов экстренных служб. Произвести ревизию

внутренних пожарных кранов, содержать их в рабочем состоянии, дважды в год
проводить проверки на работоспособность. Держать люки чердачных помещений в

закрытом состоянии, ключ от них в доступном месте
3.   Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов

страхования) 
Риск причинения ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.

4.   Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте

защиты 
Наименование

противопожарного
мероприятия

Реквизиты нормативных правовых
актов и нормативных документов

по пожарной безопасности,
перечень статей (частей, пунктов),

устанавливающих требования
пожарной безопасности к объекту

защиты

Сведения о
выполнении

выполняется/не
выполняется

4.1. Противопожарные
расстояния между
зданиями и сооружениями

(ст. 69, 71, таб. 15, 16)
Федерального закона №123-ФЗ от

22.07.2008 г. «Технический
регламент о требованиях пожарной

безопасности». СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной

защиты. Ограничение
распространения пожара на

объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и

конструктивным решениям» (п.п.
1,2,3 и т.д.).

Выполняется

4.2. Наружное таб. 9 Федерального закона Выполняется
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противопожарное
водоснабжение

№123-ФЗ от 22.07.2008 г.
«Технический регламент о

требованиях пожарной
безопасности». СП 8.13130.2020

«Системы противопожарной
защиты. Наружное

противопожарное водоснабжение.
Требования пожарной

безопасности» (п.п. 1,2,3 и т.д.).
4.3. Проезды и подъезды для

пожарной техники
(ст. 67, 98) Федерального закона

№123-ФЗ от 22.07.2008 г.
«Технический регламент о

требованиях пожарной
безопасности». СП 4.13130.2013

«Системы противопожарной
защиты. Ограничение

распространения пожара на
объектах защиты. Требования к

объемно-планировочным и
конструктивным решениям» (п.п.

1,2,3 и т.д.).

Выполняется

4.4. Конструктивные и
объемно-планировочные
решения, степень
огнестойкости и класс
конструктивной пожарной
опасности

(ст.31, 32, табл.22) Федерального
закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.

«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности». СП 2.13130.2020
«Системы противопожарной

защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты»

(п.п. 1,2,3 и т.д.). СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной

защиты. Ограничение
распространения пожара на

объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и

конструктивным решениям» п.п.
4.1, 4.19, 5.1.4.

Выполняется

4.5. Обеспечение безопасности
людей при возникновении
пожара, эвакуационные
пути и выходы

ст. 53 Федеральный закон
№123-ФЗ от 22.07.2008 г.
«Технический регламент о

требованиях пожарной
безопасности». п. 9.1 СП

Выполняется
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1.13130.2020 «Системы
противопожарной защиты.

Эвакуационные пути и выходы».
Правила противопожарного

режима в Российской Федерации,
утв. Постановлением

Правительства РФ от 16.09.2020
№1479 «О противопожарном

режиме» п.п. 23, 24, 26, 27, 29, 36,
37.

4.6. Обеспечение безопасности
пожарно-спасательных
подразделений при
ликвидации пожара

ст.90 Федеральный закон № 123 от
22.07.2008 г. «Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности». Правила

противопожарного режима в
Российской Федерации, утв.

Постановлением Правительства РФ
от 16.09.2020 №1479 «О

противопожарном режиме» п.п.
394. СП 4.13130.2013 «Системы

противопожарной защиты.
Ограничение распространения
пожара на объектах защиты.

Требования к объемно-
планировочным и конструктивным

решениям» (п.п. 1,2,3 и т.д.).

Выполняется

4.7. Системы
противопожарной защиты
(системы противодымной
защиты, пожарной
сигнализации,
пожаротушения,
оповещения и управления
эвакуацией, внутренний и
наружный
противопожарные
водопроводы)

(раздел 6 табл. 1; раздел 7 табл.2)
СП 3.13130.2009 «Системы

противопожарной защиты. Система
оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной

безопасности». (разделы 13-15;
приложения А, М, Н). СП

484.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.

Системы пожарной сигнализации и
автоматизация систем

противопожарной защиты» (п.п.
1,2,3 и т.д.). СП 485.1311500.2020

«Система противопожарной
защиты. Установки пожаротушения

Выполняется
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автоматические. Нормы и правила
проектирования» (п.п. 1,2,3 и т.д.).

СП 486.1311500.2020 «Система
противопожарной защиты.

Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования,

подлежащих защите
автоматическими установками
пожаротушения и системами

пожарной сигнализации.
Требования пожарной

безопасности» (п.п. 1,2,3 и т.д.). п.7
СП 10.13130.2020 "Системы
противопожарной защиты.

Внутренний противопожарный
водопровод. Нормы и правила

проектирования". ст. 62,86
Федеральный закон №123-ФЗ от

22.07.2008 г. «Технический
регламент о требованиях пожарной

безопасности». СП 7.13130.2013
«Системы противопожарной

защиты. Отопление, вентиляция и
кондиционирование» (п.п. 1,2,3 и

т.д.)
4.8. Размещение, управление и

взаимодействие
оборудования
противопожарной защиты
с инженерными системами
зданий и оборудованием,
работа которого
направлена на
обеспечение безопасной
эвакуации людей, тушение
пожара и ограничение его
развития

ФЗ №123 ч.1, ч.2 ст. 54, ч.1, ч.6,
ч.9, ч.10 ст. 83, ч.10, ч.11 ст. 84,

ч.1, ч.2 ст. 138. СП
484.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.

Системы пожарной сигнализации и
автоматизация систем

противопожарной защиты» (п.п.
1,2,3 и т.д.). СП 485.13111500.2020

«Система противопожарной
защиты. Установки пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
проектирования» (п.п. 1,2,3 и т.д.).
СП 486.13111500.2020 «Система

противопожарной защиты.
Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования,

подлежащих защите

Выполняется
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автоматическими установками
пожаротушения и системами

пожарной сигнализации.
Требования пожарной

безопасности» (п.п. 1,2,3 и т.д.).
СП 7.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты.
Отопление, вентиляция и

кондиционирование» (п.п. 1,2,3 и
т.д.).

4.9. Организационно-
технические мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности объекта
защиты и
противопожарный режим

Правила противопожарного
режима в Российской Федерации,

утв. Постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020

№1479 «О противопожарном
режиме» (п.п. 1,2,3 и т.д.). «Об

определении Порядка, виды, сроки
обучения лиц, осуществляющих

трудовую или служебную
деятельность в организациях, по
программам противопожарного

инструктажа, требований к
содержанию указанных программ и

категории лиц, проходящих
обучение по дополнительным

профессиональным программам в
области пожарной безопасности»,

утв. Приказом МЧС России от
18.11.2021 №806 (п.п. 1,2,3 и т.д.).
Федеральный закон №123-ФЗ от

22.07.2008 г. «Технический
регламент о требованиях пожарной

безопасности» (статьи, части).
Приказ МЧС России от 16.03.2020

№ 171 «Об утверждении
Административного регламента

Министерства Российской
Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий

стихийных бедствий по
предоставлению государственной
услуги по регистрации декларации

Выполняется
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пожарной безопасности и формы
декларации пожарной

безопасности».
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