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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Свиноводческий комплекс 1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ

МЯСНАЯ КОМПАНИЯ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального

предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1110250000519                   ИНН: 0216007094 
Место нахождения объекта защиты:

452030, Респ. Башкортостан, р-н. Белебеевский, тер. Свиноводческий комплекс-1 (д.
Шаровка)

        Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.09.2022
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной

опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№
п/п

Наименование раздела

1. Характеристика объекта защиты
Наименование параметра Значение параметра

1.1.  Степень огнестойкости III
1.2.  Класс конструктивной пожарной опасности C1
1.3.  Класс функциональной пожарной опасности Ф5.3 Здания

сельскохозяйственного
назначения

1.4.  Высота здания, м 7
1.5.  Площадь этажа в пределах пожарного отсека

здания, кв. м
47518

1.6.  Объем здания, куб. м 277899

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



1.7.  Количество этажей 1
1.8. Категория наружных установок по пожарной

опасности, категория зданий, сооружений по
пожарной и взрывопожарной опасности
(указывается для зданий производственного или
складского назначения)

Не имеет

1.9.  Перечень и тип систем противопожарной защиты
(системы противодымной защиты, пожарной
сигнализации, пожаротушения, оповещения и
управления эвакуацией, внутренний и наружный
противопожарные водопроводы)

Для работы в составе адресной
системы охранно-пожарной
сигнализации и управления

противопожарным
оборудованием проектом

предусматривается
использование мощности

местных операторов цифровой
мобильной сотовой связи.

Присоединение к сетям
радиовещания осуществляется
посредством УКВ аппаратуры с

обеспечением возможности
получения тревожных сигналов

ГО и ЧС. Совместно с
приборами ИСО "Орион"

С2000М выполняет функции
блочно-модульного прибора

приемно контрольного
пожарного, прибора

управления световым,
звуковым оповещением,

инженерными системами.
Информационное

взаимодействие блоков
осуществляется по проводной

линии связи RS-485. Тип
используемой системы по

принципу получения
информации о

контролируемом факторе
пожара - адресно-аналоговый.
Пульт контроля и управления

«С2000М» контролируют
работоспособность всех
приборов, принимает и
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обрабатывает информацию,
поступающую по шине
интерфейса «RS- 485»,

отображает обработанную ин.
Исходя из характеристик
помещений, оборудуемых

автоматической пожарной сиг
нализацией, вида пожарной

нагрузки, особенностей
развития очага горения

проектом предусмотрена
защита помещений с помощью
извещателей дымовых оптико

электронных адресно-
аналоговых «ДИП-34А» и

извещателей пламени «С2000-
Спектрон-607» информацию
на жидкокристаллическом
индикаторе. В помещениях

переходных галереей применен
линейный тепловой

извещатель. При достижении
порогового значения

температуры, под действием
давления проводников,
происходит разрушение

изоляционного покрытия из
теплочувствительного
полимера, позволяя

проводникам войти в контакт
друг с другом. Это происходит

в первой точке перегрева на
трассе термокабеля. Для

срабатывания извещателя не
требуется ждать нагрева

участка, имеющего
определенную длину.
Термокабель PHSC

Protectowire позволяет
генерировать сигнал тревоги

при достижении
температурного порога в

любой точке по всей длине
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кабеля.

2.   Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе
перечень и тип систем противопожарной защиты) 

В основу концепции противопожарной защиты «Свиноводческий комплекс-1»
положена приоритетность требований, направленных на обеспечение безопасности
людей при по жаре, по отношению к другим противопожарным требованиям, что и
достигается выполнением заложенных в проекте мероприятий противопожарной
защиты, вклю чающих в себя комплекс технических решений и противопожарных

систем, по предотвращению возникновения пожара, обеспечению успешной эвакуации
людей, уменьшению ущерба от пожара и обеспечение оптимальной эффективности

противопожарной защиты объекта.
3.   Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов

страхования) 
Ущерб третьим лицам отсутствует.

4.   Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте

защиты 
Наименование

противопожарного
мероприятия

Реквизиты нормативных правовых
актов и нормативных документов

по пожарной безопасности,
перечень статей (частей, пунктов),

устанавливающих требования
пожарной безопасности к объекту

защиты

Сведения о
выполнении

выполняется/не
выполняется

4.1. Противопожарные
расстояния между
зданиями и сооружениями

ст. 69 Федерального закона от
22.07.2008 123-ФЗ; п.4.3-4.12,

таблица 1 СП 4.13130.2013.

Выполняется

4.2. Наружное
противопожарное
водоснабжение

ст. 62 Федерального закона от
22.07.2008 123-ФЗ; п.5.3, 8.5, 8.8,
8.12, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7,

табл.3 СП 8.13130.2020.

Выполняется

4.3. Проезды и подъезды для
пожарной техники

ст. 90 Федерального закона от
22.07.2008 123-ФЗ; п.67, 70, 71, 73,

130, 168, 169 постановления

Выполняется
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Правительства РФ от 16.09.2020
1479; п.4.1, 4.12, 7.1, 8.6, 8.7, 8.9,

8.13. СП 4.13130.2013.
4.4. Конструктивные и

объемно-планировочные
решения, степень
огнестойкости и класс
конструктивной пожарной
опасности

Ст.6.1, ст. 29-32, ст. 35-37, таблица
21-24 Федерального закона от

22.07.2008 123-ФЗ; раздел 5 п.5.1
5.4.21 СП 2.13130.2020.

Выполняется

4.5. Обеспечение безопасности
людей при возникновении
пожара, эвакуационные
пути и выходы

ст. 89 Федерального закона от
22.07.2008 123-ФЗ; п.4.1.2, 4.2.7,
4.2.8, 4.2.14, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19,
4.2.22, 4.3.2-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12,

4.4.1, 8.5.1, 8.5.3. СП 1.13130.2020;
п. 23 постановления Правительства

РФ от 16.09.2020 1479.

Выполняется

4.6. Обеспечение безопасности
пожарно-спасательных
подразделений при
ликвидации пожара

ст. 90 Федерального закона от
22.07.2008 123-ФЗ; п.7.1 СП

4.13130.2013.

Выполняется

4.7. Системы
противопожарной защиты
(системы противодымной
защиты, пожарной
сигнализации,
пожаротушения,
оповещения и управления
эвакуацией, внутренний и
наружный
противопожарные
водопроводы)

ст. 81, 82, 83, 84, 86, 91
Федерального закона от 22.07.2008

123-ФЗ; п.6.1,6.8,6.9 СП
7.13130.2013;

п.13.1.11,13.2.2,13.2.3, 13.3.2,
13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8,

13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3,
13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.3,

13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13,
14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение

А, СП5.13130.2009; п.3.3-3.5,
4.1-4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5,

таблицы 1,2 СП3.13130.2009;
п.4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13,

4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9,4.2.10
СП10.13130.2009; п.5.1, 8.5, 8.8,

8.12,11.2, 11.4, 11.6, 11.7 СП
8.13130.2020; п. 54 постановления
Правительства РФ от 16.09.2020

1479; п.6.6,6.7, таблица А1
СП484.1311500.2020; таблица1,3

СП486.1311500.2020; п. 4 ГОСТ Р

Выполняется
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53310-2009; раздел 6, таблицы 2
ГОСТ 31565-2012.

4.8. Размещение, управление и
взаимодействие
оборудования
противопожарной защиты
с инженерными системами
зданий и оборудованием,
работа которого
направлена на
обеспечение безопасной
эвакуации людей, тушение
пожара и ограничение его
развития

ст. 81 - 91 Федерального закона от
22.07.2008 123-ФЗ; п.14.2, 14.4 СП

5.13130.2009.

Выполняется

4.9. Организационно-
технические мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности объекта
защиты и
противопожарный режим

ст. 64, ст.78-80 Федерального
закона от 22.07.2008 123-ФЗ; п.2-4,

8-18, 21-27, 29-32, 35-37, 41, 43,
48-52, 54, 56, 60, 71-73, 75, 88-92,
121-125, 129-131, 392-395, 397,
398, 400, 403,404, 406, 407, 408,

409, 413 постановления
Правительства РФ от 16.09.2020

1479; п.4.1-4.9, 5.2.5, 5.4.10,
6.7.15,таблица 9.6 СП2.13130.2020;
Приказ министерства Российской
Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий

стихийных бедствий от 18.11.2021
806 «Об определении порядка,

видов сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или

служебную деятельность в
организациях, по программам

противопожарного инструктажа,
требованию к содержанию

указанных программ и категории
лиц, проходящих обучение по

дополнительным
профессиональным программам в
области пожарной безопасности;
п.22,23,37.1,43,61,62,63 Приказа

Выполняется
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МЧС России от 16 марта 2020 года
171».
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