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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью ООО "Долголетие"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГОЛЕТИЕ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,

оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1205400050404                   ИНН: 5405058752 
Место нахождения объекта защиты:

630063, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Короленко, Дом 140
        Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.08.2007
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной

опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№
п/п

Наименование раздела

1. Характеристика объекта защиты
Наименование параметра Значение параметра

1.1.  Степень огнестойкости II
1.2.  Класс конструктивной пожарной опасности C0
1.3.  Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1 Здания дошкольных

образовательных организаций,
специализированных домов
престарелых и инвалидов

(неквартирные), больницы,
спальные корпуса

образовательных организаций с
наличием интерната и детских

организаций
1.4.  Высота здания, м 9
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1.5.  Площадь этажа в пределах пожарного отсека
здания, кв. м

736

1.6.  Объем здания, куб. м 6714
1.7.  Количество этажей 3
1.8. Категория наружных установок по пожарной

опасности, категория зданий, сооружений по
пожарной и взрывопожарной опасности
(указывается для зданий производственного или
складского назначения)

Не имеет

1.9.  Перечень и тип систем противопожарной защиты
(системы противодымной защиты, пожарной
сигнализации, пожаротушения, оповещения и
управления эвакуацией, внутренний и наружный
противопожарные водопроводы)

Тип системы: противодымной
защиты-отсутствует, система

автоматической пожарной
сигнализации АУПС аналогово

типа, система оповещения и
управления эвакуацией

СОУЭ-2 типа в наличии,
система пожаротушения-
отсутствует, внутренний

противопожарный водопровод
отсутствует, наружный

противопожарный водопровод-
ПГ- в 60 метрах ул. Грибоедова

99

2.   Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе
перечень и тип систем противопожарной защиты) 

Расчетное значение индивидуального пожарного риска на объекте: R ≤ Rнорм (9,979 ·
10-7≤ 10-6 год-1) В результате определения расчетных величин индивидуального

пожарного риска установлено: «Объект»: Пансионат для пожилых людей и инвалидов
по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Короленко, д. 140, имеет такое

объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что
индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной

миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от
выхода из здания точке. Результаты расчёта показывают, что индивидуальный
пожарный риск для данного сценария не превышает значения, установленного

Федеральным Законом №123-ФЗ. Исходные данные для проведения расчета по оценке
пожарного риска • Класс функциональной пожарной опасности: Ф1.1

(Специализированные дома престарелых и инвалидов) • Наличие систем
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автоматического пожаротушения: Отсутствует • Наличие систем автоматической
пожарной сигнализации: Выполнена по нормам • Наличие систем оповещения и

управления эвакуацией: Тип 2 • Наличие систем противодымной защиты: Не требуется
• Дислокация подразделений пожарной охраны: Выполнена по нормам • Оснащение
первичными средствами пожаротушения: Соответствует нормам Организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают в себя:
организацию пожарной охраны (профессиональной, добровольной), обучение

служащих правилам пожарной безопасности, составление инструкций о порядке
работы с пожароопасными веществами и материалами, отработку действий

администрации, рабочих и служащих в случае возникновения пожара и эвакуации
людей, применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной

безопасности и т.п. Ответственность за пожарную безопасность возлагается на
администрацию организации. Назначены должностные лица, ответственные за

пожарную безопасность. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов
пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или

несколькими из следующих способов (ст. 52 ФЗ-123): -применение объемно-
планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения

пожара за пределы очага; -устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих
требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; -устройство систем

обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре; -применение систем коллективной защиты
(в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия

опасных факторов пожара; -применение основных строительных конструкций с
пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими

требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности
зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности

поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных
конструкций на путях эвакуации; -применение огнезащитных составов (в том числе
антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для

повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; -применение
первичных средств пожаротушения; применение автоматических установок

пожаротушения; организация деятельности подразделений пожарной охраны. Таким
образом, организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности должны включать: -организацию пожарной охраны, организацию

ведомственных служб пожарной безопасности в установленном порядке;
-паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и

сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности; -привлечение
общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности; -организацию

обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве, а остального
населения в порядке, установленном Правилами пожарной безопасности в Российской

Федерации; -разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности,
инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о

соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;
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-изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной
безопасности; -порядок хранения веществ и материалов, тушение которых

недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико -химических и
пожароопасных свойств; -нормирование численности людей на объекте по условиям

безопасности их при пожаре; -разработку мероприятий по действиям администрации,
рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию

эвакуации людей; -основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной
техники, применение которой должно обеспечивать эффективное тушение пожара,

быть безопасной для природы и людей.
3.   Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов

страхования) 
исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

сумма составляет 2 500 000,00 (Собственник Капишников Артем Сергеевич)
4.   Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте
защиты 

Наименование
противопожарного

мероприятия

Реквизиты нормативных правовых
актов и нормативных документов

по пожарной безопасности,
перечень статей (частей, пунктов),

устанавливающих требования
пожарной безопасности к объекту

защиты

Сведения о
выполнении

выполняется/не
выполняется

4.1. Противопожарные
расстояния между
зданиями и сооружениями

СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты.

Ограничение распространения
пожара на объектах защиты» п. 4.3

табл. 1

Выполняется

4.2. Наружное
противопожарное
водоснабжение

СП 8.13130.2020 «Системы
противопожарной защиты.

Источники наружного
противопожарного водоснабжения»

п. 5.2, табл. 2, п. 5.10, 5.17, п.8.8,
п.8.9, п.8.13, п.8.14

Выполняется

4.3. Проезды и подъезды для
пожарной техники

СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты.

Ограничение распространения
пожара на объектах защиты» п. 8.1,

п. 8.6 – п. 8.8

Выполняется
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4.4. Конструктивные и
объемно-планировочные
решения, степень
огнестойкости и класс
конструктивной пожарной
опасности

Федеральный закон № 123-ФЗ от
22.07.2008 «Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности» ст. 58, 87, табл.

21-23. СП 2.13130.2020 «Системы
противопожарной защиты.

Обеспечение огнестойкости
объектов защиты» п. 5.2, п. 5.3, п.
5.4.5, п. 5.4.10, п. 5.4.16, п. 6.7.15,

п. 6.7.17, табл. 6.13, 6.14

Выполняется

4.5. Обеспечение безопасности
людей при возникновении
пожара, эвакуационные
пути и выходы

Федеральный закон № 123-ФЗ от
22.07.2008 «Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности» ст. 53, 89 СП

1.13130.2020 «Системы
противопожарной защиты.

Эвакуационные пути и выходы» п.
4.1, п. 4.2.1-4.2.22, п. 4.2.25, п.

4.3.1-4.3.8, п. 4.3.11, п. 4.3.12, п.
4.4.1-4.4.9, п. 4.4.11, п. 4.4.12, п.

4.4.15, п. 4.4.16, п. 4.4.22, п. 4.4.23,
п. 7.1.17.1.10, п. 7.12.1-7.2.19

Выполняется

4.6. Обеспечение безопасности
пожарно-спасательных
подразделений при
ликвидации пожара

Федеральный закон № 123-ФЗ от
22.07.2008 «Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности» ст. 90 СП
4.13130.2013 «Системы

противопожарной защиты.
Ограничение распространения

пожара на объектах защиты» п. 7.1,
п. 7.3 – 7.8, п. 7.13, п. 7.14, п.7.16

Выполняется

4.7. Системы
противопожарной защиты
(системы противодымной
защиты, пожарной
сигнализации,
пожаротушения,
оповещения и управления
эвакуацией, внутренний и
наружный
противопожарные
водопроводы)

Федеральный закон № 123-ФЗ от
22.07.2008 «Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности» ст. 62, 83, 84, 86 СП

3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Система

оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.

Требования пожарной
безопасности» п. 3.1 -3.5, п. 4.1, п.
4.2, п. 4.4, п. 4.6, - 4.8, п. 5.1 - 5.5,

Выполняется
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табл. 1, табл. 2. 7. СП
484.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.

Системы пожарной сигнализации и
автоматизация систем

противопожарной защиты. Нормы
и правила проектирования» п.

5.1-5.2, п. 5.5-5.9, п. 5.115.22, п.
6.1.1-6.1.6, п. 6.2.1-6.2.12. п. 6.3.1 –

п. 6.3.4, п. 6.4.1-6.4.5,
п.6.5.1-6.5.4,п. 6.6.2-6.6.5, п.

6.6.7,п. 6.6.9. п. 6.6.11, п. 6.6.16, п.
6.6.27, п. 6.6.32, п. 7.2, приложение
А, СП 486.1311500.2020 Системы

противопожарной защиты.
Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования,

подлежащих защите
автоматическими установками
пожаротушения и системами

пожарной сигнализации.
Требования пожарной

безопасности п.4, таблицы 1-4
4.8. Размещение, управление и

взаимодействие
оборудования
противопожарной защиты
с инженерными системами
зданий и оборудованием,
работа которого
направлена на
обеспечение безопасной
эвакуации людей, тушение
пожара и ограничение его
развития

Федеральный закон № 123-ФЗ от
22.07.2008 «Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности» ст. 52, 54, 83, 84 СП

484.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.

Системы пожарной сигнализации и
автоматизация систем

противопожарной защиты. Нормы
и правила проектирования» п.

7.1.1-7.1.13, п. 7.2.1-7.2.4, п. 7.5.1

Выполняется

4.9. Организационно-
технические мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности объекта
защиты и
противопожарный режим

ППР «Правила противопожарного
режима в Российской Федерации»

(утвержденные постановлением
правительства РФ № 1479 от

16.09.2020) п.: 2, 3, 5, 8 – 19, 21 –
32, 34 – 37, 40 – 43, 48 – 50, 54 –

57, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 73, 75, 88

Выполняется
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– 92, 337 – 372, 397 – 404, 406, 407,
409

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

http://www.tcpdf.org

