
Зарегистрирована 
 ГУ МЧС России по Свердловской

области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего

государственную услугу)

               «06» марта 2023 г. 
 Регистрационный № 66-08-2023-003243

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 23 имени Ю.И. Батухтина
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 23 имени Ю.И. Батухтина
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального

предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026601375239                   ИНН: 6668016024 
Место нахождения объекта защиты:

622002, обл Свердловская, г Нижний Тагил, ул Черных, Здание 86
        Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.04.1936
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной

опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№
п/п

Наименование раздела

1. Характеристика объекта защиты
Наименование параметра Значение параметра

1.1.  Степень огнестойкости II
1.2.  Класс конструктивной пожарной опасности C1
1.3.  Класс функциональной пожарной опасности Ф4.1 Здания

общеобразовательных
организаций, организаций

дополнительного образования
детей, профессиональных

образовательных организаций
1.4.  Высота здания, м 16
1.5.  Площадь этажа в пределах пожарного отсека 3019
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здания, кв. м
1.6.  Объем здания, куб. м 15185
1.7.  Количество этажей 4
1.8. Категория наружных установок по пожарной

опасности, категория зданий, сооружений по
пожарной и взрывопожарной опасности
(указывается для зданий производственного или
складского назначения)

Не имеет

1.9.  Перечень и тип систем противопожарной защиты
(системы противодымной защиты, пожарной
сигнализации, пожаротушения, оповещения и
управления эвакуацией, внутренний и наружный
противопожарные водопроводы)

В школе имеется адресная
автоматическая пожарная
сигнализация в рабочем
состоянии, тип системы
оповещения–звуковая,
речевая. Смонтирована
система автоматической
передачи извещений о

срабатывании
противопожарной защиты

(ООО «ОКО – МК»)
независимо от действий
дежурного персонала на

объекте (ООО «5 элемент»
договор № 2209013-5Э от

01.09.2022 года «техническое
обслуживание систем

автоматической пожарной
сигнализации (АПС)»).
Радиоузел находится на
первом этаже, кабинет

серверной. Доступ к серверной
имеет администрация

образовательного учреждения
и заместитель директора по

АХЧ. Система пожарной
сигнализации построена на
базе оборудования фирмы

«Bolid». В качестве
центрального прибора

управления используется
С2000-М, расположенного в
комнате охраны. В качестве

приемно-контрольных
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приборов для автоматической
установки пожарной

сигнализации принимаются
приборы С2000-КДЛ,

устанавливаемые в ШПС-24
исп.10 расположенные в

помещении серверной. Для
управления исполнительными

механизмами и
технологическим

оборудованием применяются
контрольно-пусковые блоки

С2000-КПБ и релейные блоки
С2000-СП1 устанавливаемые

так же в ШПС-24 ип.10.
Информативность системы

обеспечивается блоками
индикации С2000-БИ, а также

системой АРМ «ОРИОН»,
которые находятся на посту

охраны. В качестве пожарных
извещателей применены

дымовые адресные оптико-
электронные извещатели типа
ДИП-34А-04 фирмы «Bolid»,
ручные адресные извещатели
типа ИПР 513-3АМ, фирмы
«Bolid», тепловые адресные
извещатели С2000-ИП-03.
Система пожаротушения

построена на базе
оборудования фирмы «Bolid».

В качестве центрального
прибора управления

используется ППКУП
«СИРИУС», пожарные

извещатели дымовые адресные
оптико-электронные

извещатели типа ДИП-34А-04,
модули порошкового

пожаротушения Буран-2,5-2С.
Информативность системы

обеспечивается блоком
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индикации С2000-БИ,
расположенном в комнате

охраны. Система СОУЭ 3 типа
построена на базе

оборудования фирмы LPA. В
качестве приборов речевого

оповещения применяется
трансляционное оборудование

LPA-DUO фирмы «LPA».
Система LPA-DUO включает в

себя: контроллер на 8 зон со
встроенным усилителем на

500Вт - LPA-DUO-M; модуль
расширения на 8 зон со

встроенным усилителем 500 Вт
- LPA-DUO-S; 3 микрофонных
консоли на 16 зон - LPA-DUO-

MIC. Здание разделено на 5
независимых зон оповещения

(по количеству этажей) с
возможностью подачи речевых
сообщений направленных на

обеспечение эвакуации людей.
Усилитель и расширитель
устанавливаются в стойку
телекоммуникационного
шкафа, расположенного в
помещении серверной. В

качестве речевых
оповещателей применяются

настенные громкоговорители
типа LPA-10W3 и

громкоговорители рупорного
типа LPA-10H

устанавливаемые на чердаке.
Все системы обеспечивают

круглосуточную охрану
объекта и имеют резервные

источники питания. Система
пожарного оповещения о

потенциальной угрозе
возникновения чрезвычайной

ситуации установлена в МАОУ
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СОШ № 23 имени Ю.И.
Батухтина в 2022 году ООО

«ОКО - МК». Сигнал
оповещения выводится на пост

охраны, расположенный на
первом этаже здания с

которого в автоматическом
режиме передается на прибор

«ООО «ОКО – Охрана».
Сигнал оповещения передается

в Управление кризисными
ситуациями МЧС России по

Свердловской области, в
автоматическом режиме,
независимо от действий
дежурного персонала на

объекте (договор ООО «ОКО –
Охрана» № 53172/С от

11.07.2022 г. «оказание услуг
по технической поддержке,

круглосуточному контролю и
поддержанию

работоспособности
оборудования системы

пожарного мониторинга ПАК
ОКО для дублирования

сигналов «Пожар» на ПЦН ПЧ
и системы объектового

оповещения, установленных на
объекте», договор ООО «5

элемент» договор №
2209013-5Э от 01.09.2022 года

«техническое обслуживание
систем автоматической
пожарной сигнализации

(АПС)». В здании школы
предусмотрено внутреннее

пожаротушение с расчетным
расходом 2,6 л/с, которое

осуществляется от пожарных
кранов d-50мм,

расположенных в пожарных
шкафах. Пожарные краны
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установлены на уровне 1,35 м
от уровня пола. На территории
образовательного учреждения
установлен пожарный гидрант
(колодец) в количестве 1 шт. с
северной стороны здания (ул.

Черных). Расстояние от здания
13 м. На здании имеется
опознавательный знак.

Пожарный гидрант также
обозначен красным

треугольником. В колодце
обеспечена установка

наружных водопроводных
сетей, которые используются

для пожаротушения.

2.   Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе
перечень и тип систем противопожарной защиты) 

Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона №
123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности».
3.   Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов

страхования) 
Сумма ущерба по собственной оценке имуществу третьих лиц от пожара составит 00

(ноль) рублей 00 копеек
4.   Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте
защиты 

Наименование
противопожарного

мероприятия

Реквизиты нормативных правовых
актов и нормативных документов

по пожарной безопасности,
перечень статей (частей, пунктов),

устанавливающих требования
пожарной безопасности к объекту

защиты

Сведения о
выполнении

выполняется/не
выполняется
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4.1. Противопожарные
расстояния между
зданиями и сооружениями

Часть 4 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, раздела
«Общие требования пожарной

безопасности» СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной

защиты. Ограничение
распространения пожара на

объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным

решениям".

Выполняется

4.2. Наружное
противопожарное
водоснабжение

п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11,

5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17,
5.18, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 8.1,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9,
8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,
9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14,

9.15, 9.16, 9.17, 10.1, 10.2, 10.3,
10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 СП

8.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты.

Источники наружного
противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной
безопасности»; ст. 62, 68

Федерального закона №123-ФЗ от
22.07.2008 «Технический

регламент о требованиях пожарной
безопасности».

Выполняется

4.3. Проезды и подъезды для
пожарной техники

п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,
4.11, 4.12, 4.13, 4.14 раздела

«Общие требования пожарной
безопасности» СП 4.13130.2013

«Системы противопожарной
защиты. Ограничение

распространения пожара на
объектах защиты. Требования к

объемно-планировочным и
конструктивным решениям»; п.п.
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8,

8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15,

Выполняется
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8.16, 8.17, 8.18 раздела «Проходы,
проезды и подъезды к зданиям и
сооружениям» СП 4.13130.2013

«Системы противопожарной
защиты. Ограничение

распространения пожара на
объектах защиты. Требования к

объемно-планировочным и
конструктивным решениям».

4.4. Конструктивные и
объемно-планировочные
решения, степень
огнестойкости и класс
конструктивной пожарной
опасности

п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,
4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 СП
2.13130.2020 «Системы

противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости

объектов защиты»; п.п. 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12,

4.13, 4.14, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19,
4.20 раздела «Общие требования

пожарной безопасности» СП
4.13130.2013 «Системы

противопожарной защиты.
Ограничение распространения
пожара на объектах защиты.

Требования к объемно-
планировочным решениям»; п.п.
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8
раздела «Требования к объемно-

планировочным и конструктивным
решениям» СП 7.13130.2013
«Отопление, вентиляция и

кондиционирование. Требования
пожарной безопасности»; ст. 29, 30,
31, 57, 87 Федерального закона №

123-ФЗ от 22.07.2008
«Технический регламент о

требованиях пожарной
безопасности».

Выполняется

4.5. Обеспечение безопасности
людей при возникновении
пожара, эвакуационные
пути и выходы

п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9,
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1,
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7,

Выполняется
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4.4.8, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12,
4.4.14, 4.4.15, 4.4.16, 4.4.17 раздела

«Общие требования» СП
1.13130.2009 «Системы

противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»;
п.п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5 СП 3.13130.2009 «Системы

противопожарной защиты. Система
оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной

безопасности».
4.6. Обеспечение безопасности

пожарно-спасательных
подразделений при
ликвидации пожара

п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,
4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16,

4.17, 4.18, 4.19, 4.20 раздела
«Общие требования пожарной

безопасности» СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной

защиты. Ограничение
распространения пожара на

объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным

решениям»; п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11,
7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17

раздела «Обеспечение
деятельности пожарных

подразделений» СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной

защиты. Ограничение
распространения пожара на

объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным

решениям».

Выполняется

4.7. Системы
противопожарной защиты
(системы противодымной
защиты, пожарной
сигнализации,
пожаротушения,

п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 11.1, 11.2,
11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2,
12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.2,
13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8,
13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13,

13.14, 13.15, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4,

Выполняется
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оповещения и управления
эвакуацией, внутренний и
наружный
противопожарные
водопроводы)

14.5, 14.6, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4,
15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10,
16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2,
17.3, 17.4 СП 486.1311500.2020

«Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной

сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
проектирования»; п.п. 13.1, 13.2,
13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8,
13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13,
13.14, 13.15 раздела «Системы
пожарной сигнализации» СП

5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты.

Установки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматические.

Нормы и правила
проектирования»; п.п. 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,

4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, раздел
6 и раздел 7 СП 3.13130.2009
«Системы противопожарной

защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при

пожаре. Требования пожарной
безопасности»; п.п. 14.1, 14.2, 14.3,

14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9
раздела «Электропитание систем

пожарной сигнализации и
установок пожаротушения» НПБ

88-2001 «Установки
пожаротушения и сигнализации.

Нормы и правила проектирования»
СП 484.1311500.2020 «Системы

противопожарной зашиты.
Системы пожарной сигнализации и

автоматизация систем
противопожарной защиты. Нормы

и правила проектирования»
(пункты 1.2. 3 и т.д.).

4.8. Размещение, управление и
взаимодействие

п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11,

Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



оборудования
противопожарной защиты
с инженерными системами
зданий и оборудованием,
работа которого
направлена на
обеспечение безопасной
эвакуации людей, тушение
пожара и ограничение его
развития

5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17,
5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23,

5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11,

6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17,
6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23,

6.24, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7,
7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14,

7.15, 7.16, 7.17 7.18, 7.19, 7.20,
7.21, 7.22 СП 7.13130.2013
«Отопление, вентиляция и

кондиционирование. Требования
пожарной безопасности»; п.п. 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 11.1, 11.2, 11.3,
11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3,
12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.2, 13.3,
13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9,
13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14,
13.15, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5,
14.6, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5,
15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 16.1,
16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3,
17.4 СП 5.13130.2009 «Системы

противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматические.

Нормы и правила
проектирования»; п.п. 13.1, 13.2,
13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8,
13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13,
13.14, 13.15 раздела «Системы
пожарной сигнализации» СП

5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты.

Установки пожарной сигнализации
и пожаротушения автоматические.

Нормы и правила
проектирования»; п.п. 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,

4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, раздел
6 и раздел 7 СП 3.13130.2009
«Системы противопожарной

защиты. Система оповещения и

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



управления эвакуацией людей при
пожаре. Требования пожарной

безопасности».
4.9. Организационно-

технические мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности объекта
защиты и
противопожарный режим

ПостановлениеПравительства РФ
№ 1479 от 16.09.2020, ч.1 пункты

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11, 12,13,14,15,16,1
7,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3
1,32,35,36,37,38,41,42,43,44,48,49,5

0,54,55,56,60,63; ч.5 пункты
88,89,90,91,92 ст. 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 69, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,

85, 86, 87, 88, 91 Федерального
закона № 123-ФЗ от 22.07.2008

«Технический регламент о
требованиях пожарной

безопасности».

Выполняется
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