
Зарегистрирована 
 ГУ МЧС России по Тверской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

               «03» мая 2023 г. 
 Регистрационный № 69-08-2023-007042

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИХОСЛАВЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИХОСЛАВЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального

предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026901915721                   ИНН: 6931004175 
Место нахождения объекта защиты:

171210, обл Тверская, г Лихославль, пер Лихославльский, Дом 15
        Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.06.2010
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной

опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№
п/п

Наименование раздела

1. Характеристика объекта защиты
Наименование параметра Значение параметра

1.1.  Степень огнестойкости II
1.2.  Класс конструктивной пожарной опасности C3
1.3.  Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1 Здания дошкольных

образовательных организаций,
специализированных домов
престарелых и инвалидов

(неквартирные), больницы,
спальные корпуса

образовательных организаций с

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



наличием интерната и детских
организаций

1.4.  Высота здания, м 16
1.5.  Площадь этажа в пределах пожарного отсека

здания, кв. м
714

1.6.  Объем здания, куб. м 14489
1.7.  Количество этажей 5
1.8. Категория наружных установок по пожарной

опасности, категория зданий, сооружений по
пожарной и взрывопожарной опасности
(указывается для зданий производственного или
складского назначения)

ВН пожаро-опасность

1.9.  Перечень и тип систем противопожарной защиты
(системы противодымной защиты, пожарной
сигнализации, пожаротушения, оповещения и
управления эвакуацией, внутренний и наружный
противопожарные водопроводы)

АПС и СОУЭ Объектовая
станция "Стрелец-

Мониторинг". Внутренний ПК
в количестве 18 единиц

соединения полугайка d51мм;
наружный водопровод

2.   Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе
перечень и тип систем противопожарной защиты) 

Оценка не проводилась
3.   Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов

страхования) 
Страховой полис отсутствует

4.   Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте

защиты 
Наименование

противопожарного
мероприятия

Реквизиты нормативных правовых
актов и нормативных документов

по пожарной безопасности,
перечень статей (частей, пунктов),

устанавливающих требования
пожарной безопасности к объекту

защиты

Сведения о
выполнении

выполняется/не
выполняется
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4.1. Противопожарные
расстояния между
зданиями и сооружениями

  На объектах защиты пожарная
безопасность обеспечивается
исполнением обязательных

требований по пожарной
безопасности 123 ФЗ статья 4 часть

2. Условие соответствия объекта
защиты требованиям пожарной

безопасности 123 ФЗ статья 6 часть
1 пункт 1.Ввыполняются

требования пожарной
безопасности, содержащиеся в
нормативных документах по

пожарной безопасности, указанные
в 123 ФЗ статьи 4 части 3 пункте 1.

Это национальные стандарты,
своды правил, а также иные

содержащие требования пожарной
безопасности документы, которые
включены в перечень документов
по стандартизации и в результате

применения которых на
добровольной основе

обеспечивается соблюдение
требований 123 ФЗ. При этом

условие исполнение нормативных
документов применяется в части,
соответствующей объему работ по

капитальному ремонту,
реконструкции или техническому

перевооружению, а также в области
применения этих документов.

Соблюдается выполнение
Строительных Норм и Правил

действующих на момент постройки
объектов защиты. При отсутствии

проведения в части,
соответствующей объему работ

капитального ремонта,
реконструкции или технического

перевооружения в отношении
объектов защиты, которые были

введены в эксплуатацию либо
проектная документация на

Выполняется
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которые была направлена на
экспертизу до дня вступления в

силу соответствующих положений
123 ФЗ, применяются ранее
действовавшие требования

согласно 123 ФЗ статьи 4 части 4.
При пользовании сводов правил
проверяется действие ссылочных

стандартов и сводов правил в
информационной системе общего

пользования - на официальном
сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и

метрологии в сети Интернет или по
ежегодно издаваемому

информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по соответствующим
ежемесячно издаваемым

информационным указателям,
опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании

настоящим сводом правил
руководствуемся заменяющим

(измененным) документом. Если
ссылочный документ отменен без
замены, то положение, в котором

дана ссылка на него, применяется в
части, не затрагивающей эту

ссылку. При пользовании
стандартов проверяется действие

ссылочных стандартов (сводов
правил) в информационной

системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального

агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети

Интернет или по ежегодному
информационному указателю
"Национальные стандарты",
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который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по выпускам ежемесячного
информационного указателя
"Национальные стандарты" за

текущий год. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана недатированная ссылка,
используется действующая версия

этого документа с учетом всех
внесенных в данную версию

изменений. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана датированная ссылка, то
используется версия этого

документа с указанным выше
годом утверждения (принятия).

Если после утверждения
настоящего стандарта в ссылочный

документ, на который дана
датированная ссылка, внесено

изменение, затрагивающее
положение, на которое дана

ссылка, то это положение
применяется без учета данного

изменения. Если ссылочный
документ отменен без замены, то

положение, в котором дана ссылка
на него, применяется в части, не

затрагивающей эту ссылку.
Сведения о действии сводов правил

проверяется в Федеральном
информационном фонде

стандартов.
4.2. Наружное

противопожарное
водоснабжение

  На объектах защиты пожарная
безопасность обеспечивается
исполнением обязательных

требований по пожарной
безопасности 123 ФЗ статья 4 часть

2. Условие соответствия объекта
защиты требованиям пожарной

безопасности 123 ФЗ статья 6 часть
1 пункт 1.Ввыполняются

Выполняется
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требования пожарной
безопасности, содержащиеся в
нормативных документах по

пожарной безопасности, указанные
в 123 ФЗ статьи 4 части 3 пункте 1.

Это национальные стандарты,
своды правил, а также иные

содержащие требования пожарной
безопасности документы, которые
включены в перечень документов
по стандартизации и в результате

применения которых на
добровольной основе

обеспечивается соблюдение
требований 123 ФЗ. При этом

условие исполнение нормативных
документов применяется в части,
соответствующей объему работ по

капитальному ремонту,
реконструкции или техническому

перевооружению, а также в области
применения этих документов.

Соблюдается выполнение
Строительных Норм и Правил

действующих на момент постройки
объектов защиты. При отсутствии

проведения в части,
соответствующей объему работ

капитального ремонта,
реконструкции или технического

перевооружения в отношении
объектов защиты, которые были

введены в эксплуатацию либо
проектная документация на
которые была направлена на

экспертизу до дня вступления в
силу соответствующих положений

123 ФЗ, применяются ранее
действовавшие требования

согласно 123 ФЗ статьи 4 части 4.
При пользовании сводов правил
проверяется действие ссылочных

стандартов и сводов правил в
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информационной системе общего
пользования - на официальном

сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и

метрологии в сети Интернет или по
ежегодно издаваемому

информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по соответствующим
ежемесячно издаваемым

информационным указателям,
опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании

настоящим сводом правил
руководствуемся заменяющим

(измененным) документом. Если
ссылочный документ отменен без
замены, то положение, в котором

дана ссылка на него, применяется в
части, не затрагивающей эту

ссылку. При пользовании
стандартов проверяется действие

ссылочных стандартов (сводов
правил) в информационной

системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального

агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети

Интернет или по ежегодному
информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по выпускам ежемесячного
информационного указателя
"Национальные стандарты" за

текущий год. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана недатированная ссылка,
используется действующая версия
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этого документа с учетом всех
внесенных в данную версию

изменений. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана датированная ссылка, то
используется версия этого

документа с указанным выше
годом утверждения (принятия).

Если после утверждения
настоящего стандарта в ссылочный

документ, на который дана
датированная ссылка, внесено

изменение, затрагивающее
положение, на которое дана

ссылка, то это положение
применяется без учета данного

изменения. Если ссылочный
документ отменен без замены, то

положение, в котором дана ссылка
на него, применяется в части, не

затрагивающей эту ссылку.
Сведения о действии сводов правил

проверяется в Федеральном
информационном фонде

стандартов.
4.3. Проезды и подъезды для

пожарной техники
  На объектах защиты пожарная

безопасность обеспечивается
исполнением обязательных

требований по пожарной
безопасности 123 ФЗ статья 4 часть

2. Условие соответствия объекта
защиты требованиям пожарной

безопасности 123 ФЗ статья 6 часть
1 пункт 1.Ввыполняются

требования пожарной
безопасности, содержащиеся в
нормативных документах по

пожарной безопасности, указанные
в 123 ФЗ статьи 4 части 3 пункте 1.

Это национальные стандарты,
своды правил, а также иные

содержащие требования пожарной
безопасности документы, которые

Выполняется
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включены в перечень документов
по стандартизации и в результате

применения которых на
добровольной основе

обеспечивается соблюдение
требований 123 ФЗ. При этом

условие исполнение нормативных
документов применяется в части,
соответствующей объему работ по

капитальному ремонту,
реконструкции или техническому

перевооружению, а также в области
применения этих документов.

Соблюдается выполнение
Строительных Норм и Правил

действующих на момент постройки
объектов защиты. При отсутствии

проведения в части,
соответствующей объему работ

капитального ремонта,
реконструкции или технического

перевооружения в отношении
объектов защиты, которые были

введены в эксплуатацию либо
проектная документация на
которые была направлена на

экспертизу до дня вступления в
силу соответствующих положений

123 ФЗ, применяются ранее
действовавшие требования

согласно 123 ФЗ статьи 4 части 4.
При пользовании сводов правил
проверяется действие ссылочных

стандартов и сводов правил в
информационной системе общего

пользования - на официальном
сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и

метрологии в сети Интернет или по
ежегодно издаваемому

информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
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состоянию на 1 января текущего
года, и по соответствующим

ежемесячно издаваемым
информационным указателям,

опубликованным в текущем году.
Если ссылочный документ заменен

(изменен), то при пользовании
настоящим сводом правил

руководствуемся заменяющим
(измененным) документом. Если
ссылочный документ отменен без
замены, то положение, в котором

дана ссылка на него, применяется в
части, не затрагивающей эту

ссылку. При пользовании
стандартов проверяется действие

ссылочных стандартов (сводов
правил) в информационной

системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального

агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети

Интернет или по ежегодному
информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по выпускам ежемесячного
информационного указателя
"Национальные стандарты" за

текущий год. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана недатированная ссылка,
используется действующая версия

этого документа с учетом всех
внесенных в данную версию

изменений. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана датированная ссылка, то
используется версия этого

документа с указанным выше
годом утверждения (принятия).

Если после утверждения

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



настоящего стандарта в ссылочный
документ, на который дана

датированная ссылка, внесено
изменение, затрагивающее

положение, на которое дана
ссылка, то это положение

применяется без учета данного
изменения. Если ссылочный

документ отменен без замены, то
положение, в котором дана ссылка
на него, применяется в части, не

затрагивающей эту ссылку.
Сведения о действии сводов правил

проверяется в Федеральном
информационном фонде

стандартов.
4.4. Конструктивные и

объемно-планировочные
решения, степень
огнестойкости и класс
конструктивной пожарной
опасности

  На объектах защиты пожарная
безопасность обеспечивается
исполнением обязательных

требований по пожарной
безопасности 123 ФЗ статья 4 часть

2. Условие соответствия объекта
защиты требованиям пожарной

безопасности 123 ФЗ статья 6 часть
1 пункт 1.Ввыполняются

требования пожарной
безопасности, содержащиеся в
нормативных документах по

пожарной безопасности, указанные
в 123 ФЗ статьи 4 части 3 пункте 1.

Это национальные стандарты,
своды правил, а также иные

содержащие требования пожарной
безопасности документы, которые
включены в перечень документов
по стандартизации и в результате

применения которых на
добровольной основе

обеспечивается соблюдение
требований 123 ФЗ. При этом

условие исполнение нормативных
документов применяется в части,
соответствующей объему работ по

Выполняется
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капитальному ремонту,
реконструкции или техническому

перевооружению, а также в области
применения этих документов.

Соблюдается выполнение
Строительных Норм и Правил

действующих на момент постройки
объектов защиты. При отсутствии

проведения в части,
соответствующей объему работ

капитального ремонта,
реконструкции или технического

перевооружения в отношении
объектов защиты, которые были

введены в эксплуатацию либо
проектная документация на
которые была направлена на

экспертизу до дня вступления в
силу соответствующих положений

123 ФЗ, применяются ранее
действовавшие требования

согласно 123 ФЗ статьи 4 части 4.
При пользовании сводов правил
проверяется действие ссылочных

стандартов и сводов правил в
информационной системе общего

пользования - на официальном
сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и

метрологии в сети Интернет или по
ежегодно издаваемому

информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по соответствующим
ежемесячно издаваемым

информационным указателям,
опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании

настоящим сводом правил
руководствуемся заменяющим
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(измененным) документом. Если
ссылочный документ отменен без
замены, то положение, в котором

дана ссылка на него, применяется в
части, не затрагивающей эту

ссылку. При пользовании
стандартов проверяется действие

ссылочных стандартов (сводов
правил) в информационной

системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального

агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети

Интернет или по ежегодному
информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по выпускам ежемесячного
информационного указателя
"Национальные стандарты" за

текущий год. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана недатированная ссылка,
используется действующая версия

этого документа с учетом всех
внесенных в данную версию

изменений. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана датированная ссылка, то
используется версия этого

документа с указанным выше
годом утверждения (принятия).

Если после утверждения
настоящего стандарта в ссылочный

документ, на который дана
датированная ссылка, внесено

изменение, затрагивающее
положение, на которое дана

ссылка, то это положение
применяется без учета данного

изменения. Если ссылочный
документ отменен без замены, то

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



положение, в котором дана ссылка
на него, применяется в части, не

затрагивающей эту ссылку.
Сведения о действии сводов правил

проверяется в Федеральном
информационном фонде

стандартов.
4.5. Обеспечение безопасности

людей при возникновении
пожара, эвакуационные
пути и выходы

  На объектах защиты пожарная
безопасность обеспечивается
исполнением обязательных

требований по пожарной
безопасности 123 ФЗ статья 4 часть

2. Условие соответствия объекта
защиты требованиям пожарной

безопасности 123 ФЗ статья 6 часть
1 пункт 1.Ввыполняются

требования пожарной
безопасности, содержащиеся в
нормативных документах по

пожарной безопасности, указанные
в 123 ФЗ статьи 4 части 3 пункте 1.

Это национальные стандарты,
своды правил, а также иные

содержащие требования пожарной
безопасности документы, которые
включены в перечень документов
по стандартизации и в результате

применения которых на
добровольной основе

обеспечивается соблюдение
требований 123 ФЗ. При этом

условие исполнение нормативных
документов применяется в части,
соответствующей объему работ по

капитальному ремонту,
реконструкции или техническому

перевооружению, а также в области
применения этих документов.

Соблюдается выполнение
Строительных Норм и Правил

действующих на момент постройки
объектов защиты. При отсутствии

проведения в части,

Выполняется
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соответствующей объему работ
капитального ремонта,

реконструкции или технического
перевооружения в отношении

объектов защиты, которые были
введены в эксплуатацию либо
проектная документация на
которые была направлена на

экспертизу до дня вступления в
силу соответствующих положений

123 ФЗ, применяются ранее
действовавшие требования

согласно 123 ФЗ статьи 4 части 4.
При пользовании сводов правил
проверяется действие ссылочных

стандартов и сводов правил в
информационной системе общего

пользования - на официальном
сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и

метрологии в сети Интернет или по
ежегодно издаваемому

информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по соответствующим
ежемесячно издаваемым

информационным указателям,
опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании

настоящим сводом правил
руководствуемся заменяющим

(измененным) документом. Если
ссылочный документ отменен без
замены, то положение, в котором

дана ссылка на него, применяется в
части, не затрагивающей эту

ссылку. При пользовании
стандартов проверяется действие

ссылочных стандартов (сводов
правил) в информационной
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системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального

агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети

Интернет или по ежегодному
информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по выпускам ежемесячного
информационного указателя
"Национальные стандарты" за

текущий год. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана недатированная ссылка,
используется действующая версия

этого документа с учетом всех
внесенных в данную версию

изменений. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана датированная ссылка, то
используется версия этого

документа с указанным выше
годом утверждения (принятия).

Если после утверждения
настоящего стандарта в ссылочный

документ, на который дана
датированная ссылка, внесено

изменение, затрагивающее
положение, на которое дана

ссылка, то это положение
применяется без учета данного

изменения. Если ссылочный
документ отменен без замены, то

положение, в котором дана ссылка
на него, применяется в части, не

затрагивающей эту ссылку.
Сведения о действии сводов правил

проверяется в Федеральном
информационном фонде

стандартов.
4.6. Обеспечение безопасности

пожарно-спасательных
  На объектах защиты пожарная

безопасность обеспечивается
Выполняется
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подразделений при
ликвидации пожара

исполнением обязательных
требований по пожарной

безопасности 123 ФЗ статья 4 часть
2. Условие соответствия объекта
защиты требованиям пожарной

безопасности 123 ФЗ статья 6 часть
1 пункт 1.Ввыполняются

требования пожарной
безопасности, содержащиеся в
нормативных документах по

пожарной безопасности, указанные
в 123 ФЗ статьи 4 части 3 пункте 1.

Это национальные стандарты,
своды правил, а также иные

содержащие требования пожарной
безопасности документы, которые
включены в перечень документов
по стандартизации и в результате

применения которых на
добровольной основе

обеспечивается соблюдение
требований 123 ФЗ. При этом

условие исполнение нормативных
документов применяется в части,
соответствующей объему работ по

капитальному ремонту,
реконструкции или техническому

перевооружению, а также в области
применения этих документов.

Соблюдается выполнение
Строительных Норм и Правил

действующих на момент постройки
объектов защиты. При отсутствии

проведения в части,
соответствующей объему работ

капитального ремонта,
реконструкции или технического

перевооружения в отношении
объектов защиты, которые были

введены в эксплуатацию либо
проектная документация на
которые была направлена на

экспертизу до дня вступления в
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силу соответствующих положений
123 ФЗ, применяются ранее
действовавшие требования

согласно 123 ФЗ статьи 4 части 4.
При пользовании сводов правил
проверяется действие ссылочных

стандартов и сводов правил в
информационной системе общего

пользования - на официальном
сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и

метрологии в сети Интернет или по
ежегодно издаваемому

информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по соответствующим
ежемесячно издаваемым

информационным указателям,
опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании

настоящим сводом правил
руководствуемся заменяющим

(измененным) документом. Если
ссылочный документ отменен без
замены, то положение, в котором

дана ссылка на него, применяется в
части, не затрагивающей эту

ссылку. При пользовании
стандартов проверяется действие

ссылочных стандартов (сводов
правил) в информационной

системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального

агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети

Интернет или по ежегодному
информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего
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года, и по выпускам ежемесячного
информационного указателя
"Национальные стандарты" за

текущий год. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана недатированная ссылка,
используется действующая версия

этого документа с учетом всех
внесенных в данную версию

изменений. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана датированная ссылка, то
используется версия этого

документа с указанным выше
годом утверждения (принятия).

Если после утверждения
настоящего стандарта в ссылочный

документ, на который дана
датированная ссылка, внесено

изменение, затрагивающее
положение, на которое дана

ссылка, то это положение
применяется без учета данного

изменения. Если ссылочный
документ отменен без замены, то

положение, в котором дана ссылка
на него, применяется в части, не

затрагивающей эту ссылку.
Сведения о действии сводов правил

проверяется в Федеральном
информационном фонде

стандартов.
4.7. Системы

противопожарной защиты
(системы противодымной
защиты, пожарной
сигнализации,
пожаротушения,
оповещения и управления
эвакуацией, внутренний и
наружный
противопожарные
водопроводы)

  На объектах защиты пожарная
безопасность обеспечивается
исполнением обязательных

требований по пожарной
безопасности 123 ФЗ статья 4 часть

2. Условие соответствия объекта
защиты требованиям пожарной

безопасности 123 ФЗ статья 6 часть
1 пункт 1.Ввыполняются

требования пожарной
безопасности, содержащиеся в

Выполняется
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нормативных документах по
пожарной безопасности, указанные
в 123 ФЗ статьи 4 части 3 пункте 1.

Это национальные стандарты,
своды правил, а также иные

содержащие требования пожарной
безопасности документы, которые
включены в перечень документов
по стандартизации и в результате

применения которых на
добровольной основе

обеспечивается соблюдение
требований 123 ФЗ. При этом

условие исполнение нормативных
документов применяется в части,
соответствующей объему работ по

капитальному ремонту,
реконструкции или техническому

перевооружению, а также в области
применения этих документов.

Соблюдается выполнение
Строительных Норм и Правил

действующих на момент постройки
объектов защиты. При отсутствии

проведения в части,
соответствующей объему работ

капитального ремонта,
реконструкции или технического

перевооружения в отношении
объектов защиты, которые были

введены в эксплуатацию либо
проектная документация на
которые была направлена на

экспертизу до дня вступления в
силу соответствующих положений

123 ФЗ, применяются ранее
действовавшие требования

согласно 123 ФЗ статьи 4 части 4.
При пользовании сводов правил
проверяется действие ссылочных

стандартов и сводов правил в
информационной системе общего

пользования - на официальном

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и

метрологии в сети Интернет или по
ежегодно издаваемому

информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по соответствующим
ежемесячно издаваемым

информационным указателям,
опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании

настоящим сводом правил
руководствуемся заменяющим

(измененным) документом. Если
ссылочный документ отменен без
замены, то положение, в котором

дана ссылка на него, применяется в
части, не затрагивающей эту

ссылку. При пользовании
стандартов проверяется действие

ссылочных стандартов (сводов
правил) в информационной

системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального

агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети

Интернет или по ежегодному
информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по выпускам ежемесячного
информационного указателя
"Национальные стандарты" за

текущий год. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана недатированная ссылка,
используется действующая версия

этого документа с учетом всех
внесенных в данную версию

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



изменений. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана датированная ссылка, то
используется версия этого

документа с указанным выше
годом утверждения (принятия).

Если после утверждения
настоящего стандарта в ссылочный

документ, на который дана
датированная ссылка, внесено

изменение, затрагивающее
положение, на которое дана

ссылка, то это положение
применяется без учета данного

изменения. Если ссылочный
документ отменен без замены, то

положение, в котором дана ссылка
на него, применяется в части, не

затрагивающей эту ссылку.
Сведения о действии сводов правил

проверяется в Федеральном
информационном фонде

стандартов.
4.8. Размещение, управление и

взаимодействие
оборудования
противопожарной защиты
с инженерными системами
зданий и оборудованием,
работа которого
направлена на
обеспечение безопасной
эвакуации людей, тушение
пожара и ограничение его
развития

На объектах защиты пожарная
безопасность обеспечивается
исполнением обязательных

требований по пожарной
безопасности 123 ФЗ статья 4 часть

2. Условие соответствия объекта
защиты требованиям пожарной

безопасности 123 ФЗ статья 6 часть
1 пункт 1.Ввыполняются

требования пожарной
безопасности, содержащиеся в
нормативных документах по

пожарной безопасности, указанные
в 123 ФЗ статьи 4 части 3 пункте 1.

Это национальные стандарты,
своды правил, а также иные

содержащие требования пожарной
безопасности документы, которые
включены в перечень документов
по стандартизации и в результате

Выполняется
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применения которых на
добровольной основе

обеспечивается соблюдение
требований 123 ФЗ. При этом

условие исполнение нормативных
документов применяется в части,
соответствующей объему работ по

капитальному ремонту,
реконструкции или техническому

перевооружению, а также в области
применения этих документов.

Соблюдается выполнение
Строительных Норм и Правил

действующих на момент постройки
объектов защиты. При отсутствии

проведения в части,
соответствующей объему работ

капитального ремонта,
реконструкции или технического

перевооружения в отношении
объектов защиты, которые были

введены в эксплуатацию либо
проектная документация на
которые была направлена на

экспертизу до дня вступления в
силу соответствующих положений

123 ФЗ, применяются ранее
действовавшие требования

согласно 123 ФЗ статьи 4 части 4.
При пользовании сводов правил
проверяется действие ссылочных

стандартов и сводов правил в
информационной системе общего

пользования - на официальном
сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и

метрологии в сети Интернет или по
ежегодно издаваемому

информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по соответствующим
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ежемесячно издаваемым
информационным указателям,

опубликованным в текущем году.
Если ссылочный документ заменен

(изменен), то при пользовании
настоящим сводом правил

руководствуемся заменяющим
(измененным) документом. Если
ссылочный документ отменен без
замены, то положение, в котором

дана ссылка на него, применяется в
части, не затрагивающей эту

ссылку. При пользовании
стандартов проверяется действие

ссылочных стандартов (сводов
правил) в информационной

системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального

агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети

Интернет или по ежегодному
информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по выпускам ежемесячного
информационного указателя
"Национальные стандарты" за

текущий год. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана недатированная ссылка,
используется действующая версия

этого документа с учетом всех
внесенных в данную версию

изменений. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана датированная ссылка, то
используется версия этого

документа с указанным выше
годом утверждения (принятия).

Если после утверждения
настоящего стандарта в ссылочный

документ, на который дана

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



датированная ссылка, внесено
изменение, затрагивающее

положение, на которое дана
ссылка, то это положение

применяется без учета данного
изменения. Если ссылочный

документ отменен без замены, то
положение, в котором дана ссылка
на него, применяется в части, не

затрагивающей эту ссылку.
Сведения о действии сводов правил

проверяется в Федеральном
информационном фонде

стандартов.
4.9. Организационно-

технические мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности объекта
защиты и
противопожарный режим

  На объектах защиты пожарная
безопасность обеспечивается
исполнением обязательных

требований по пожарной
безопасности 123 ФЗ статья 4 часть

2. Условие соответствия объекта
защиты требованиям пожарной

безопасности 123 ФЗ статья 6 часть
1 пункт 1.Ввыполняются

требования пожарной
безопасности, содержащиеся в
нормативных документах по

пожарной безопасности, указанные
в 123 ФЗ статьи 4 части 3 пункте 1.

Это национальные стандарты,
своды правил, а также иные

содержащие требования пожарной
безопасности документы, которые
включены в перечень документов
по стандартизации и в результате

применения которых на
добровольной основе

обеспечивается соблюдение
требований 123 ФЗ. При этом

условие исполнение нормативных
документов применяется в части,
соответствующей объему работ по

капитальному ремонту,
реконструкции или техническому

Выполняется
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перевооружению, а также в области
применения этих документов.

Соблюдается выполнение
Строительных Норм и Правил

действующих на момент постройки
объектов защиты. При отсутствии

проведения в части,
соответствующей объему работ

капитального ремонта,
реконструкции или технического

перевооружения в отношении
объектов защиты, которые были

введены в эксплуатацию либо
проектная документация на
которые была направлена на

экспертизу до дня вступления в
силу соответствующих положений

123 ФЗ, применяются ранее
действовавшие требования

согласно 123 ФЗ статьи 4 части 4.
При пользовании сводов правил
проверяется действие ссылочных

стандартов и сводов правил в
информационной системе общего

пользования - на официальном
сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и

метрологии в сети Интернет или по
ежегодно издаваемому

информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по соответствующим
ежемесячно издаваемым

информационным указателям,
опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании

настоящим сводом правил
руководствуемся заменяющим

(измененным) документом. Если
ссылочный документ отменен без
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замены, то положение, в котором
дана ссылка на него, применяется в

части, не затрагивающей эту
ссылку. При пользовании

стандартов проверяется действие
ссылочных стандартов (сводов

правил) в информационной
системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального

агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети

Интернет или по ежегодному
информационному указателю
"Национальные стандарты",

который опубликован по
состоянию на 1 января текущего

года, и по выпускам ежемесячного
информационного указателя
"Национальные стандарты" за

текущий год. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана недатированная ссылка,
используется действующая версия

этого документа с учетом всех
внесенных в данную версию

изменений. Если заменен
ссылочный документ, на который

дана датированная ссылка, то
используется версия этого

документа с указанным выше
годом утверждения (принятия).

Если после утверждения
настоящего стандарта в ссылочный

документ, на который дана
датированная ссылка, внесено

изменение, затрагивающее
положение, на которое дана

ссылка, то это положение
применяется без учета данного

изменения. Если ссылочный
документ отменен без замены, то

положение, в котором дана ссылка
на него, применяется в части, не
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затрагивающей эту ссылку.
Сведения о действии сводов правил

проверяется в Федеральном
информационном фонде

стандартов.
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