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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Производственный комплекс N 2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

КОНЦЕРНА ВКО "АЛМАЗ-АНТЕЙ"- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального

предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037825058732                   ИНН: 7811144648 
Место нахождения объекта защиты:

г Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны
        Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.11.2012
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной

опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№
п/п

Наименование раздела

1. Характеристика объекта защиты
Наименование параметра Значение параметра

1.1.  Степень огнестойкости II
1.2.  Класс конструктивной пожарной опасности C0
1.3.  Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1 Производственные

здания, сооружения,
производственные и

лабораторные помещения,
мастерские

1.4.  Высота здания, м 42
1.5.  Площадь этажа в пределах пожарного отсека

здания, кв. м
29500
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1.6.  Объем здания, куб. м 763817
1.7.  Количество этажей 7
1.8. Категория наружных установок по пожарной

опасности, категория зданий, сооружений по
пожарной и взрывопожарной опасности
(указывается для зданий производственного или
складского назначения)

Не имеет

1.9.  Перечень и тип систем противопожарной защиты
(системы противодымной защиты, пожарной
сигнализации, пожаротушения, оповещения и
управления эвакуацией, внутренний и наружный
противопожарные водопроводы)

1. Система противодымной
защиты. 2. Система

автоматической пожарной
сигнализации. 3. Система
оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре
3-го типа. 4. Автоматическая

установка водяного
пожаротушения. 5.

Роботизированный пожарный
комплекс. 6. Автоматическая

установка порошкового
пожаротушения. 7. Сеть

внутреннего
противопожарного

водоснабжения — от
пожарных кранов кольцевой

пожарной линии. 8. Наружное
пожаротушение — от
пожарных гидрантов,

установленных на
существующих сетях

производственно-
противопожарного

водопровода.

2.   Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе
перечень и тип систем противопожарной защиты) 

Выполненными расчетами установлено, что величина индивидуального пожарного
риска, составляет 0,866 ∙ 10‾6 , что меньше требуемого значения Q HВ = 1,0 ∙ 10-6 .

Следовательно, угрозы жизни и здоровью человека нет. Вывод справедлив для
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исходных данных, представленных в расчете (объемно-планировочные и
архитектурные решения, количество людей и т.д.). При изменении исходных данных

расчет пожарного риска должен быть проведен повторно. Заключение Результаты
проведенных расчетов и обработка полученных данных позволяют заключить, что: -

условия безопасной эвакуации людей из производственного корпуса № 2
расположенного на территории АО «Обуховский завод» по адресу: г. Санкт-Петербург,

пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. ЕЛ, при принятых объемно-планировочных и
конструктивных решениях, и установленных параметрах эвакуационных путей и

выходах выполняются; - величина пожарного риска для производственного корпуса №
2 расположенного на территории АО «Обуховский завод» по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. ЕЛ, при условии имеющихся

отступлений от требований нормативных документов в области ПБ, не превышает одну
миллионную в год. Учитывая результаты проведенных расчетов, в соответствии с

требованиями статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная

безопасность производственного корпуса № 2 расположенного на территории АО
«Обуховский завод» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120,

лит. ЕЛ, является обеспеченной с учетом принятых объемно-планировочных,
конструктивных и инженерно-технических решений». Дополнительные инженерно-

технические мероприятия по пожарной безопасности, разрабатываемые в связи с
отсутствием требований нормативных документов Эвакуационные пути и выходы.

Оборудовать пути эвакуации Производственной части здания фотолюминистцентной
системой эвакуации с направляющими линиями (стрелками) с обеих сторон по ГОСТ Р

12.2.143-2009. Обозначить периметр эвакуационных распашных калиток в воротах
расположенных в наружных стенах фотолюминистцентными указателями. Выполнить
выходы из лестничных клеток встройки в Производственной части непосредственно в
проход между участками, при этом не допускать размещение участков категории выше

В3 по пожарной опасности в непосредственной близости от выхода с лестничной
клетки встройки. Ширину прохода обеспечить не менее 1 метра. Предотвращение

распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям. Ограждающие конструкции лестничных клеток встроек в

Производственной части выполнить противопожарными с пределом огнестойкости REI
90, заполнение проемов противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Предусмотреть

установку в Производственной части роботизированного пожарного комплекса (РПК) с
расходом воды не менее 40 л/с. В связи с невозможностью обеспечить высоту струй
внутреннего противопожарного водопровода, принять высоту струй РПК, с учетом

обеспечения орошения низа покрытиям Производственной части. Обеспечить
возможность ручного дистанционного управления лафетами роботизированного
пожарного комплекса. Система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре. Принять в Производственной части систему оповещения и управления

эвакуацией людей 3-го типа. Источники наружного противопожарного водоснабжения.
Обеспечить расход воды на наружное пожаротушение здания 60 л/с. Места дислокации
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подразделений пожарной охраны. Предусмотреть размещение на территории
объектового пожарного депо IV типа на два автомобиля при строительстве второй

очереди СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Организационно-технические
мероприятия. При разработке оперативного плана пожаротушения предусмотреть

действия пожарных подразделений с учетом наличия роботизированного пожарного
комплекса. Перед сдачей объекта в эксплуатацию провести пожарно-тактические

учения на объекте. До начала эксплуатации проверить работоспособность и
выполнение функций систем автоматической противопожарной защиты с участием
специалистов ФГКУ «Специальное управление № 50 МЧС России». Не допускать

превышения запроектированной пожарной нагрузки на участках Производственной
части в целях недопущения повышения категории по взрывопожарной и пожарной

опасности. Не допускать перекрывание и загромождение знаков фотолюминистцентной
системы эвакуации. Обоснование безопасности людей. Пожарная безопасность

выполняется на условиях п. 2 разд. 1 ст. 6 Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности.

3.   Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба

имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов
страхования) 
0,00 руб.

4.   Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте

защиты 
Наименование

противопожарного
мероприятия

Реквизиты нормативных правовых
актов и нормативных документов

по пожарной безопасности,
перечень статей (частей, пунктов),

устанавливающих требования
пожарной безопасности к объекту

защиты

Сведения о
выполнении

выполняется/не
выполняется

4.1. Противопожарные
расстояния между
зданиями и сооружениями

пункт 1 статьи 69 Федерального
закона от 22.07.2008 года №

123-ФЗ пункт 65 Правил
противопожарного режима в РФ
(ППP в РФ) пункт 71 ППP в РФ

пункт 72 ППP в РФ пункт 73 ППP
в РФ

Выполняется

4.2. Наружное
противопожарное
водоснабжение

статья 62 Федерального закона от
22.07.2008 года № 123-ФЗ раздел 4

CП 8.13130.2020 табл. 2 CП
8.13130.2020 табл. 4 CП

8.13130.2020 пункт 8.8 CП

Выполняется
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8.13130.2020 пункт 8.9 CП
8.13130.2020 пункт 8.10 CП
8.13130.2020 пункт 8.11 CП
8.13130.2020 пункт 8.12 CП
8.13130.2020 пункт 8.13 CП
8.13130.2020 пункт 8.14 CП
8.13130.2020 пункт 8.15 CП

8.13130.2020
4.3. Проезды и подъезды для

пожарной техники
подпункт 1 пункта 1 статьи 90

Федерального закона от 22.07.2008
года № 123-ФЗ статья 98

Федерального закона от 22.07.2008
года № 123-ФЗ пункт 6.1.20 CП

4.13130.2013 пункт 8.2.1 CП
4.13130.2013 пункт 8.2.2 CП
4.13130.2013 пункт 8.2.3 CП
4.13130.2013 пункт 8.2.6 CП
4.13130.2013 пункт 8.2.7 CП
4.13130.2013 пункт 8.2.8 CП

4.13130.2013

Выполняется

4.4. Конструктивные и
объемно-планировочные
решения, степень
огнестойкости и класс
конструктивной пожарной
опасности

статья 57 Федерального закона от
22.07.2008 года № 123-ФЗ статья

58 Федерального закона от
22.07.2008 года N. 123-ФЗ статья

59 Федерального закона от
22.07.2008 года N. 123-ФЗ статья

80 Федерального закона от
22.07.2008 года N• 123-ФЗ статья

87 Федерального закона от
22.07.2008 года N. І2З-ФЗ статья

88 Федерального закона от
22.07.2008 года N. 123-ФЗ табл. 21
Федерального закона от 22.07.2008

года № 123-ФЗ табл. 22
Федерального закона от 22.07.2008

года № 123-ФЗ табл. 23
Федерального закона от 22.07.2008

года № І2З-ФЗ пувкт 5.3.4 CП
2.13130.2020 пункт 5.4.8 CП
2.13130.2020 пункт 5.4.10 CП

2.13130.2020 табл. 6.1 CП
2.13130.2020 табл. 6.9 CП

Выполняется
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2.13130.2020 пункт 5.1.2 CП
4.13130.2013 пункт 5.6.4 CП
4.13130.2013 пункт 6.1.36 CП
4.13130.2013 пункт 6.1.37 CП
4.13130.2013 пункт 6.1.38 CП
4.13130.2013 пункт 6.1.39 CП
4.13130.2013 пункт 6.1.40 CП

4.13130.2013
4.5. Обеспечение безопасности

людей при возникновении
пожара, эвакуационные
пути и выходы

пункт 1 статьи 39 Федерального
закона от 22.07.2008 года №

123-ФЗ статья 52 Федерального
закона от 22.07.2008 года N

123-ФЗ статья 53 Федерального
закона от 22.07.2008 года №

123-ФЗ пункт 9 статьи 82
Федерального закона от 22.07.2008

года N. 123-ФЗ статья 89
Федерального закона от 22.07.2008

года № 123-ФЗ табл. 28
Федерального закона от 22.07.2008

года 3з 123-ФЗ пункт 4.1.2 CП
1.13130.2020 пункт 4.2.5 CП
1.13130.2020 пункт 4.2.6 CП
1.13130.2020 пункт 4.2.9 CП
1.13130.2020 пункт 4.2.13 CП
1.13130.2020 пункт 4.2.14 CП
1.13130.2020 пункт 4.2.15 CП
1.13130.2020 пункт 4.2.18 CП
1.13130.2020 пункт 4.2.19 CП
1.13130.2020 пункт 4.2.20 CП
1.13130.2020 пункт 4.2.21 CП
1.13130.2020 пункт 4.2.22 CП
1.13130.2020 пункт 4.2.24 CП
1.13130.2020 пункт 4.3.1 CП
1.13130.2020 пункт 4.3.2 CП
1.13130.2020 пункт 4.3.3 CП
1.13130.2020 пункт 4.3.4 CП
1.13130.2020 пункт 4.3.5 CП
1.13130.2020 пункт 4.3.6 CП
1.13130.2020 пункт 4.3.7 CП
1.13130.2020 пункт 4.3.10 CП
1.13130.2020 пувкт 4.3.11 CП
1.13130.2020 пункт 4.3.12 CП

Выполняется
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1.13130.2020 пункт 4.4.1 CП
1.13130.2020 пункт 4.4.2 CП
1.13130.2020 пункт 4.4.6 CП
1.13130.2020 пункт 4.4.9 CП
1.13130.2020 пункт 4.4.10 CП
1.13130.2020 пункт 4.4.11 CП
1.13130.2020 пункт 7.1.5 CП
1.13130.2020 пункт 8.1.8 CП
1.13130.2020 пункт 8.2.7 CП

1.13130.2020 табл. 15 CП
1.13130.2020 табл. 16 CП

1.13130.2020
4.6. Обеспечение безопасности

пожарно-спасательных
подразделений при
ликвидации пожара

статья 76 Федерального закона от
22.07.2008 года № І2З-ФЗ пункт 1
статьи 80 Федерального закона от
22.07.2008 года № 12З-ФЗ статья

90 Федерального закона от
22.07.2008 года № 12З-ФЗ пункт

7.1 CП 4.13130.2013 пункт 7.2 CП
4.13130.2013 пункт 7.3 CП
4.13130.2013 пункт 7.10 CП
4.13130.2013 пункт 7.12 CП
4.13130.2013 пункт 7.13 CП
4.13130.2013 пункт 7.14 CП

4.13130.2013

Выполняется

4.7. Системы
противопожарной защиты
(системы противодымной
защиты, пожарной
сигнализации,
пожаротушения,
оповещения и управления
эвакуацией, внутренний и
наружный
противопожарные
водопроводы)

статья 54 Федерального закона от
22.07.2008 года № 123-ФЗ статья

55 Федерального закона от
22.07.2008 года № 123-ФЗ статья

56 Федерального закона от
22.07.2008 года № 123-ФЗ статья

83 Федерального закона от
22.07.2008 года N. 123-ФЗ статья

84 Федерального закона от
22.07.2008 ГОД£t № 123-ФЗ статья

85 Федерального закона от
22.07.2008 года N. І2З-ФЗ статья

86 Федерального закона от
22.07.2008 года N. 123-ФЗ статья

91 Федерального закона от
22.07.2008 года N. 123-ФЗ статья

111 Федерального закона от

Выполняется
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22.07.2008 года N 123-ФЗ статья
113 Федерального закона от

22.07.2008 года N. 123-ФЗ статья
116 Федерального закона от

22.07.2008 года N. 123-ФЗ раздел 3
CП 3.13130.2009 раздел 4 CП

3.13130.2009 раздел 5 CП
3.13130.2009 раздел 5 CП

484.1311500.2020 раздел 6.1 CП
484.1311500.2020 пункт 6.2.1 CП
484.1311500.2020 пункт 6.2.11 CП
484.1311500.2020 пункт 6.2.13 CП
484.1311500.2020 пункт 6.3.3 CП
484.1311500.2020 пункт 6.3.4 CП
484.1311500.2020 пункт 6.5.1 CП
484.1311500.2020 пункт 6.5.4 CП
484.1311500.2020 пункт 6.6.7 CП

484.1311500.2020 табл. 1 CП
484.1311500.2020 табл. 2 CП

484.1311500.2020 пункт 6.6.18 CП
484.1311500.2020 пункт 6.6.27 CП
484.1311500.2020 раздел 7.1 CП
484.1311500.2020 пункт 7.2.2 CП
484.1311500.2020 раздел 7.5 CП
484.1311500.2020 раздел 7.6 CП
484.1311500.2020 раздел 7.7 CП
484.1311500.2020 пункт 7.14 CП

7.13130.2013 раздел 6.1 CП
10.131130.2009 раздел 6.2 CП
10.131130.2009 раздел 12 CП
10.131130.2009 раздел 13 CП

10.131130.2009 раздел 14.1 CП
10.131130.2009 раздел 14.4 CП
10.131130.2009 раздел 15 CП

10.131130.2009 пункт 55 ППP в РФ
4.8. Размещение, управление и

взаимодействие
оборудования
противопожарной защиты
с инженерными системами
зданий и оборудованием,
работа которого
направлена на

статья 50 Федерального закона от
22.07.2008 года No 12З-ФЗ статья

82 Федерального закона от
22.07.2008 года N. І2З-ФЗ статья

83 Федерального закона от
22.07.2008 года № І2З-ФЗ пункт
5.12 CП 484.1311500.2020 пункт
5.13 CП 484.1311500.2020 пункт

Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



обеспечение безопасной
эвакуации людей, тушение
пожара и ограничение его
развития

5.14 CП 484.1311500.2020 пункт
5.15 CП 484.1311500.2020 пункт
5.16 CП 484.1311500.2020 пункт
5.17 CП 484.1311500.2020 пункт
5.18 CП 484.1311500.2020 пункт
5.19 CП 484.1311500.2020 пункт
5.20 CП 484.1311500.2020 пункт

5.21 CП 484.1311500.2020
4.9. Организационно-

технические мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности объекта
защиты и
противопожарный режим

статья 25 Федерального закона от
21.12.1994 года N 69-ФЗ статья 37
Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ статья 60 Федерального
закона от 22.07.2008 года No 12З-
ФЗ статья 211 Трудового кодекса
РФ статья 212 Трудового кодекса
РФ статья 214 Трудового кодекса

РФ пункт 2 ППP в РФ пункт 3 ППP
в РФ пункт 4 ППP в РФ пувкт 5

ППP в РФ пункт 9 ППP в РФ пункт
10 ППP в РФ пункт 11 ППP в РФ
пункт 12 ППP в РФ пункт 13 ППP
в РФ пункт 14 ППP в РФ пункт 15

ППP в РФ пункт 16 ППP в РФ
пункт 17 ППP в РФ пункт 17 (1)
ППP в РФ пункт 18 ППP в РФ

пункт 19 ППP в РФ пункт 23 ППP
в РФ пункт 25 ППP в РФ пункт 26

ППP в РФ пункт 27 ППP в РФ
пункт 28 ППP в РФ пункт 30 ППP
в РФ пункт 31 пункт 32 ППP в РФ
пункт 34 ППP в РФ пункт 35 ППP
в РФ пункт 36 ППP в РФ пункт 37

ППP в РФ пункт 41 ППP в РФ
пункт 42 ППP в РФ пункт 43 ППP
в РФ пункт 44 ППP в РФ пункт 45

ППP в РФ пункт 48 ППP в РФ
пункт 49 ППP в РФ пункт 50 ППP
в РФ пункт 51 ППP в РФ пункт 52

ППP в РФ пункт 54 ППP в РФ
пункт 55 ППP в РФ пункт 56 ППP
в РФ пувкт 60 ППP в РФ пункт 65

ППP в РФ пункт 71 ППP в РФ
пункт 72 ППP в РФ пункт 73 ППP

Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.



в РФ пувкт 121 ППP в РФ пункт
122 ППP в РФ пункт 123 ППР в РФ

пункт 124 ППP в РФ пункт 125
ППP в РФ пункт 126 ППP в РФ
пункт 129 ППP в РФ пункт 130
ППP в РФ пункт 131 ППP в РФ
пункт 132 ППP в РФ пункт 286
ППP в РФ пункт 287 ППP в РФ
пункт 288 ППP в РФ пункт 289
ППP в РФ пункт 290 ППP в РФ
пункт 292 ППP в РФ пункт 293
ППP в РФ пункт 337 ППP в РФ
пункт 338 ППP в РФ пункт 339
ППP в РФ пункт 354 ППP в РФ
пункт 356 ППP в РФ пункт 360
ППP в РФ пункт 361 ППP в РФ
пункт 362 ППP в РФ пункт 363
ППP в РФ пункт 364 ППP в РФ
пункт 366 ППP в РФ пункт 367
ППP в РФ пункт 371 ППP в РФ
пункт 372 ППP в РФ пункт 392
ППP в РФ пункт 393 ППP в РФ
пункт 394 ППP в РФ пункт 395
ППP в РФ пункт 396 ППP в РФ
пункт 397 ППP в РФ пункт 398
ППP в РФ пункт 399 ППP в РФ
пункт 400 ППP в РФ пункт 401
ППP в РФ пункт 402 ППP в РФ
пункт 403 ППP в РФ пункт 404
ППP в РФ пункт 405 ППP в РФ
пункт 406 ППP в РФ пункт 407
ППP в РФ пункт 409 ППP в РФ
пункт 412 ППP в РФ пункт 413

ППP в РФ
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